
PIANTA COPERTURA

Calata da piano copertura in cavedio

protetto con coppelle aventi

caratteristiche EI60 rispetto alla

restante porzione di fabbricato

LEGENDA AREE

COMPARTIMENTO - Impianto sportivo

S= 1.466,13 mq

ESTINTORE A CO2

conforme al D.M. 07/01/2005

ALLARME MANUALE

ANTINCENDIO

conforme alla UNI 9795:2021

PERCORSO DI USCITA 

ORIZZONTALE

TARGA OTTICO/ACUSTICA

DI ALLARME

conforme alla UNI 9795:2021

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA  

conforme alla UNI 1838:2013

LUNGHEZZA PERCORSI DI 

La cartellonistica dovrà essere conforme al D.Lgs. 81/08 ed omologata nel rispetto della normativa vigente.

La segnaletica sarà conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2021.

L E G E N D A 

ESTINTORE IDRICO

conforme al D.M. 07/01/2005

INTERRUTTORE

ELETTRICO GENERALE

CARTELLONISTICA DI ESODO

A PARETE

PORTA EI 60

EI

60

STRUTTURE SEPARANTI EI60

ELEMENTO DI APERTURA 

DOTATO DI MANIGLIONI A

FACILE SPINTA MARCATI CE

conforme alla UNI EN 1125

CARTELLONISTICA IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

E

CO2

57,72m

E

COMPARTIMENTO - Locale inverter

S= 10,18 mq

COMPARTIMENTO - Deposito ricarica carrozzine atleti

S= 22,17 mq

COMPARTIMENTO - Deposito 1 / Saletta

S= 15,83 mq

COMPARTIMENTO - Deposito 2 / Saletta

S= 15,81 mq

ESODO

USCITA DI EMERGENZA

CE

E

AVD

ESTINTORE  A VERMICULITE

conforme al D.M. 07/01/2005

COMPARTIMENTO - Deposito 3

S= 15,56 mq

COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il presente elaborato è tutelato dalle leggi sul diritto d'autore. E' fatto divieto a chiunque di riprodurlo anche in parte se non per fini autorizzati.
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