
LEGENDA COMPONENTI

SIMBOLO COMPONENTE CODICE

SPECIFICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE

TAGLIA PRESTAZIONI NOMINALI

Tubazione acqua

fredda sanitaria

TU_04

Tubo in polietilene ad alta densità PE conforme alle norme

UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico,

per pressioni SDR 11 (PN 16):

- diametro nominale di 50 mm, spessore 4,6 mm

- diametro nominale di 25 mm, spessore 2,6 mm

TU_04_50/41

TU_04_26/19

Diametro ext/int 50/41 mm

Diametro ext/int 25/20 mm
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Allaccio acquedotto

ingresso in vano tecnico

TU_04

De 50 mm

TU_04

De 50 mm

TU_04

De 25 mm

tubazione reintegro accumulo

acque bianche a scopo irriguo

Il presente elaborato è tutelato dalle leggi sul diritto d'autore. E' fatto divieto a chiunque di riprodurlo anche in parte se non per fini autorizzati.
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