
Vasca incassata a pavimento contenimento olio TR MT/BT Cabina Elettrica - scala 1:25

Particolare B

· fori nel pavimento di cabina che dovranno essere completi di copertura in fibrocemento

oppure di grigliati di adeguata portata;

· potenza elettrica BT 150 kw;

· cabina ubicata su proprietà privata costituzione servitù d'uso  IRETI

· portata pavimento di cabina 2500kg/mq

· pareti soffitto REI => 120;

· idonea alla tenuta dei carichi previsti" in corrispondenza del solaio

· marciapiede 1.0  metri su due lati cabina elettrica;

· in presenza di altri servizi siano rispettate le distanze come da normativa

DM-Leggi-S.M.I., dalla cabina elettrica ed elettrodotti MT-BT, che ci sia garantito lo

spazio per la manutenibilità della rete (almeno 50 Cm);
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